АДМИНИСТРАЦИЯ

 ОСТЯЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕВЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
05.10.2016                                         с.Остяцк                                                 № 89
Об утверждении Рабочей программы

производственного контроля качества  питьевой воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества».


В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 года, №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 07.12.2011 года, №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий СП 1.11058-01, Уставом Остяцкого сельсовета,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1.Утвердить «Рабочую  программу Производственного контроля качества

питьевой воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
          2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Остяцкого сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Северного района Новосибирской области (http://www.severnoe.nso.ru/page/47) в разделе «Муниципальные образования» Остяцкий сельсовет. 

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Остяцкого сельсовета

Северного района Новосибирской области                                         Л.Я. Лаврова  
	             СОГЛАСОВАННО:

И.о. начальника Территориального отделения Управления

Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе 

________Н.Н.Войтешенко

«___»____________2016г.
	               УТВЕРЖДАЮ:

Глава Остяцкого сельсовета

Северного района
Новосибирской области ______________ Л.Я. Лаврова  
«___»___________2016г.




Рабочая  программа

Производственного контроля качества

питьевой воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества».

адрес : Новосибирская область, Северный район,

село Остяцк , ул.Центральная, 25

с. Остяцк

2016 год

1.Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик               контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.
-Федеральный закон от 30.03.1999 года, №52 – ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».
- Федеральный закон от 07.12.2011 года, №- 416- ФЗ « О водоснабжении и водоотведении». 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

-СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения и санитарная охрана источников Санитарная охрана источников».
- ГОСТ 17.1.5.05-85 Р 51592-2000; Р 5193-2000.

- Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01.
2.Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

Ответственность  за осуществление контроля качества питьевой воды из скважин и разводящей сети (колонок) возложена на Сидорову Ольгу Сергеевну, директора МКУ ЖКХ Остяцкого сельсовета.
3.Перечень должностей работников подлежащих предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке.
	№ п/п
	Наименование

должности
	Количество 

человек
	Краткость

медосмотров
	Краткость

гигиенической

подготовки
	Вид документа
	Ответственный

исполнитель

	1
	Слесарь- ремонтник
	1
	1 раз в год
	1 раз в 2 года
	Личная медицинская книжка
	Директор МКУ ЖКХ Остяцкого сельсовета


4. Перечень осуществляемых работ и услуг, видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно - эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.
4,1. Мероприятия программы по улучшению качества воды:
1. Визуальный контроль состояния колодцев колонок в течении года:
- осмотр состояния надземной части колодцев колонок в течении года;
- состояние внутренней поверхности стенок колодцев колонок май- сентябрь;
- состояние поверхности почвы вокруг колодцев колонок май- сентябрь;
- наличие ската, водоотводной канавы и ограждения;
- расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения;
2.Ремонтные работы:
- замена венцов, ремонт потолка, кровли, пола, печной трубы павильона скважины №8797 в д. Ургуль (октябрь 2016г.)

- ремонт пола в павильоне скважины №10621 в д. Ургуль (октябрь 2016г.)
- утепление 4  павильонов скважин в  д. Ургуль (октябрь 2016г.)
- ремонт входных дверей  2 павильонов скважин в  д. Ургуль (2017г.)
- ремонт задвижек в колодцах колонок – 3 шт. 

- замена соединительных шлангов в колодцах колонок 10 шт.
4,2. Чистка и дезинфекция колодцев: май – сентябрь  месяцы по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований.
2016 год – сентябрь: с. Остяцк, ул.Центральная 4
2017 год – сентябрь: с. Остяцк, ул.Центральная 37
4,3. Отбор проб- после дезинфекции колодцев, а также:

- после неудовлетворительных микробиологических анализов проводить отбор проб на патогенную микрофлору;
4,4. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных:
- с порывами водопроводной трубы на глубине 220 см – 240 см на центральном водопроводе.

- с отключением электроэнергии(выход из строя частотного преобразователя).
-  с ремонтом или заменой глубинных насосов на скважинах.
4,5. Потенциальную опасность для здоровья населения и окружающей 

среды представляют:

	    №

 п/п
	Показатели


	Класс

опасности
	Показатель

вредности

	1
	Железо 
	3
	органолептический

	2
	Марганец 
	3
	органолептический

	3
	Мышьяк 
	2
	санитарно- таксокологический

	4
	Нитраты 
	3
	санитарно- таксоколгический

	5
	Цинк
	3
	органолептический


4,7. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СанПин 2.1.4.1175-02  « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом  отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

	№ п/п
	Показатели 
	Нормативы 

	1.
	Термотолерантные колиформные бактерии
	отсутствие

	     2.
	Общие калиформные бактерии
	отсутствие

	     3.
	Общее микробное число
	не более 50

	     4.
	Колифаги
	отсутствие


2) Органолептические показатели:
	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения
	Нормативы 

	1
	Запах 
	баллы
	2.

	2
	Цветность 
	градусы
	20.

	3
	Мутность.
	единицы мутности
	2,6.


3. Перечень методик определения контролируемых показателей:

	№

п/п
	Показатель 
	Методика

определения
	Шифр 

методики

	1
	2
	3
	4

	
	Органолептические показатели
	
	

	1.
	Запах 
	органолептика
	ГОСТ 3351-74

	3.
	Цветность 
	фотометрия
	ГОСТ 3351-74

	4.
	Мутность 
	фотометрия
	ГОСТ 3351-74

	
	Неорганические и органические вещества
	
	

	1
	Железо
	фотометрия
	ГОСТ 4011-72

	2
	Марганец 
	фотометрия
	ГОСТ 4974-72

	3
	Мышьяк 
	фотометрия
	ГОСТ 4152-89

	4
	Нитраты 
	фотометрия
	ГОСТ 18826-73

	5
	Цинк 
	фотометрия
	ГОСТ 18293-72

	
	Микробиологические
	
	

	1.
	Термотолерантные колиформные бактерии
	Мембранная

фильтрация
	ГОСТ 18963-73

	2.
	Общие колиформные бактерии
	
	ГОСТ 18963-73

	3.
	Общее микробное число
	
	ГОСТ 18963-73

	4.
	Колифаги 
	
	ГОСТ 18963-73


4,8.Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей.

	№

п/п
	Наименование 

источника (места

наблюдения)
	Перечень

определённых

показателей
	Периодичность проведения исследований
	Общее

кол-во

проб

в год
	Нормативная

документация
	Исполнитель

	1.
	Скважина без разводящей сети д.Ургуль

ул.Коробейнико  ва -32 8797 глубина -36 м.
	хим.анализ

бак.анализ
	2 раз в год

4 раз в год
	2
4
	      СанПиН

2.1.4.1074-01

«Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
	ФФБУЗ

ЦГиЭ

	2.
	Скважина без разводящей сети д.Ургуль 

ул.Коробейникова-4

13814 глубина -34 м.
	хим.анализ

бак.анализ
	2 раз в год

4 раз в год
	2
4
	
	ФФБУЗ

ЦГиЭ

	3.
	Скважина без разводящей  сети с.Остяцк 

ул.Центральная-50

15705 глубина -42 м
	хим.анализ

бак.анализ
	2 раз в год

4 раз в год
	2
4
	
	ФФБУЗ

ЦГиЭ

	4.
	Скважина без разводящей сети с.Остяцк 

ул.Центральная-65

16199 глубина-35м
	хим.анализ

бак.анализ
	2 раз в год

4 раз в год
	2
4
	
	ФФБУЗ

ЦГиЭ

	5.
	Скважина с разводящей сетью с.Остяцк

ул.Центральная-25

2132  глубина-52 м
	хим.анализ

бак.анализ
	2 раз в год

4 раз в год
	2
4
	
	ФФБУЗ

ЦГиЭ

	6.
	Разводящая сеть (колонки) с.Остяцк ул.Центральная -37 кв.1

ул.Центральная-4
	бак.анализ
	4 раз в год
	4
	
	ФФБУЗ

ЦГиЭ

	
	Итого :
	хим.анализ

бак.анализ
	
	10
24
	
	


